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RESPUESTAS A CONSULTAS N°1
PROCESO N° CDCPP-ENDE-2020-072

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

PARA LOS PROYECTOS CONSTRUCCION PARQUE EOLICO

WARNES, CONST. PARQUE EOLICO SAN JULIAN Y CONST.
PARQUE EOLICO EL DORADO

N° Preguntas de aclaracion Respuesta ENDE
Se encuentra en planos SJU-GHE-TR-D-
1 ¢Existe un detalle de seccion de la zanja? 401 y SJU-GHE-TR-D-401. Ver Enmienda
Ne 1
Confirmar las caracteristicas de la cinta de Se encuentran indicadas en el ANEXO 1y
2 sefializacion en la zanja y de los hitos de sefializacion en los planos SJU-GHE-TR-D-401 y SJU-
en San Julian. GHE-TR-D-401. Ver Enmienda N° 1
confirmar el tipo de material del inciso c) Colocacién Se encuentran indicadas en el ANEXO 1y
3 de cubierta plastica para cables. Del item SJ Zanja en los planos SJU-GHE-TR-D-401 y SJU-
tipo T1. GHE-TR-D-401. Ver Enmienda N° 1
¢Existe un detalle de seccion del camino en San .
4 . Se adjunta planos
Julian?
Con relacién a la unidad de computo del item zanja en
5 San Julian se solicita aclaracion de la unidad ya que La unidad es metro lineal (ml). Ver

en el ET indica ml metro lineal y en el anexo 2 indica
m3. Cual de estos tomar como referencia?

Enmienda N° 1

25 de agosto de 2020
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ZANJA DE CABLE DE MEDIA TENSION SECCION TIPO

ARENA SELECCIONADA

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA
EXCAVACION

HORMIGONADO IN SITU

ZANJA TIPO 1 ZANJA TIPO 2 ZANJA TIPO 3
1 TERNA DE MEDIA TENSION 2 TERNAS DE MEDIA TENSION 2 TERNAS DE MEDIA TENSION

@ CABLES DE MEDIA TENSION
CABLE DE TIERRA - COBRE DESNUDO 70mm2

30.00
30.00
30.00

; , ; . , —— ; , o CABLES DE BAJA TENSION

CABLE DE FIBRA OPTICA (F.0.) MONOMODO 8 FIBRAS

TUBO DE POLIETILENO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD @200mm
PARA CABLES DE MEDIA TENSION

120.00
120.00
120.00

TUBO DE POLIETILENO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD @90mm
PARA CABLES DE PUESTA A TIERRA

10.00
10.00
10.00

PARA CABLES DE BAJA TENSION

oo
B
B
&
o®

O TUBO DE POLIETILENO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD @90mm

TUBO DE POLIETILENO RESISTENTE DE ALTA DENSIDAD @90mm
PARA CABLES FIBRA OPTICA

10.00
10.00

30.00 | 30.00 0.00 40.00
60.00 80,00 100,00 — CINTA DE RIESGO

1 CUBIERTA PLASTICA PARA CABLES (min 0.20 m - 20J)

ZANJA DE CABLE DE MEDIA TENSION SECCION TIPO EN CRUCE DE CARRETERA

ZANJA TIPO C1 ZANJA TIPO C2 ZANJA TIPO C3

HASTA 1 TERNA DE MEDIA TENSION HASTA 2 TERNAS DE MEDIA TENSION HASTA 2 TERNAS DE MEDIA TENSION 1. ESTE DOCUMENTO DEBE IMPRIMIRSE EN COLOR PARA SU CORRECTO

ENTENDIMIENTO.

LAS DIMENSIONES Y COTAS SON DADAS EN CENTIMETROS, EXCEPTO DONDE
SE INDIQUE.

30.00
30.00
30.00

I 1 I i I { P I i 3. LOS HITOS SERAN COLOCADOS CADA 50 METROS, EN CAMBIOS DE
DIRECCION Y EMPALMES. (DIMENSIONES MINIMAS 15x15 cm)

30.00
30.00
30.00

4. EN TODAS LAS ZANJAS DE CRUZE FUE ESTIMADO UN TUBO RESERVA DE
@200mm

120.00
120.00
120.00

50.00
50.00
50.00

i
N

7
N

Oe
e
Oe
(e
Oe
(e

SJU-GHE-R-D-204 - PLANTAY PERFIL
SJU-GHE-TR-D-401 - PLANTA GENERAL ZANJAS
SJU-GHE-CS-D-102 - PLANTA GENERAL RED DE MEDIA TENSION

10.00
0.00
0.00

o1

o 1

10.00 0.001 10.00 10.00 0.00 0.00 10.0
80.00 120.00

10.00 40,00 40.00 10.0

SJU-GHE-CS-D-101 - DIAGRAMA UNIFILAR DE LA RED DE MEDIA TENSION

160.00

SJU-GHE-CS-D-202 - PLANTA GENERAL RED DE FIBRA OPTICA

L

SJU-GHE-CS-D-201 - DIAGRAMA UNIFILAR DE RED DE FIBRA OPTICA
HITO PARA LA SENALIZACION

ZANJA DE CABLE CON CIRCUITO DE BAJA TENSION

ZANJA TIPO CT ZANJATIPO T SECCION
1 CIRCUITO DE BAJA TENSION 1 CIRCUITO DE BAJA TENSION

30.00
30.00

TERRENO
[ ! I : ORIGINAL

50.00

02 |04-SEP-19 MSP TCS AFR REVISION DE ACUERDO CON COMENTARIOS
01 19-JUL-19 MSP TCS AFR REVISION DE ACUERDO CON COMENTARIOS
00 |04-JUL-19 MSP TCS AFR APTO PARA CONSTRUCCION
REV.| FECHA PROY. [REVISADO [APROBADQy DESCRIPCION
CONTROL DE REVISION

INDE | Vaslas |GHENOWA.

CORPORACION

PROYECTO:
PLANTA PARQUE EOLICO SAN JULIAN (BOLIVIA)

70.00

0.90

0.00]

100.00
10.00

~0.25

20.00]120.00f 30.00

10.00

20.00

N
-]
-]
-]

CODIGO DE PLANO: FORMATO: A3 | ESCALA: 125

SJU-GHE-TR-D-402 0 0.25 0.5 0.75
A N | e ]

TiTULO DE PLANO: N° PLANO:
SECCIONES DE ZANJAS

15.00

0.00

15.00

80.00

HOJA: 01 DE: 01
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8031300.000
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517200.000

517500.000

517800.000

518100.000

518400.000
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PLATAFORMA

@ AEROGENERADOR

LEYENDA

%\, TORRE METEOROLOGICA - T™M

| | SUBESTACION ELECTRICA

ZANJA TIPO 1 - 1 TERNA DE MEDIA TENSION

ZANJA TIPO 2 - 2 TERNAS DE MEDIA TENSION

ZANJA TIPO 3 - 2 TERNAS DE MEDIA TENSION CON DISTANCIA DE 40cm

- —  ZANJA TIPO C1 - CRUCE DE ZANJA HORMIGONADO - 1 TERNA DE MEDIA TENSION

ZANJA TIPO C2 - CRUCE DE ZANJA HORMIGONADO - 2 TERNAS DE MEDIA TENSION

COORDENADAS DE TERRENO PARQUE
8031000.000 EOLICO SAN JULIAN ZANJA TIPO C3 - CRUCE DE ZANJA HORMIGONADO - 2 TERNAS DE MEDIA TENSION
2 7 CON DISTANCIA DE 40cm
) . f Punto Este Norte
STy Y /4 ———  ZANJA TIPO CT - CRUCE DE ZANJA HORMIGONADO - 1 CIRCUITO DE BAJA
/- WL /M P 1 518459,008 | 8031262,300 TENSION
—— T 7 2 518543,691 | 8031177,278 ,
/ w % 3 517881432 | 8030517654 = ZANJATIPO T - 1 CIRCUITO DE BAJA TENSION
,!// oy 4 516211,680 | 8029970,695
7 /.88 SJ-10 5 515915,156 | 8029653,662
/A : g Parque Edlico San Julian
7/ 6 515872,262 | 8029665,210 VESTAS V136 - 3,6 MW
/ // 7 515821,111 8029687,066 Ndmero Norte Este WTG
72140001 515793,155 | 8029698,896 1 8029727.00 | 515915.00 = SJ-01
72140002 516145,069 | 8030075,150 9 8029945.00 | 516119.00 | SJ-02
72140003 517816,963 | 8030622,810
3 8030080.00 = 516386.00 | SJ-03
Superficie 37.67 Ha. 4 8030174.00 = 516670.00 = SJ-04
8030700.000

5 8030267.00 | 516955.00 | SJ-05

6 8030360.00 | 517239.00 & SJ-06

7 8030453.00 | 517523.00 | SJ-07

8 8030546.00 = 517808.00 | SJ-08

DETALLE 1 - CAMARA DE TIRO - COCA

9 8030741.00 = 518035.00 | SJ-09

10 8030952.00 = 518247.00 | SJ-10

11 8031163.00
400 8031340.00

518459.00 = SJ-11

518748.00 ™

PLANTA GUIA

8030400.¢

VISTA FRONTAL

&
' / ~ 8J-09
)

8J-08
= 5507

D6

CONTINUA A LA DERECHA

1.5 —=»
S s 073
oI 13 @

VISTA SUPERIOR

-~
[
I
—
-

517200.000

NOTAS GENERALES

8030100.000

, . 1. ESTE DOCUMENTO DEBE IMPRIMIRSE EN COLOR PARA SU CORRECTO ENTENDIMIENTO.
DETALLE 2 - TRAYECTORIA DEL CABLE DE COMUNICACION PARA INGRESAR EN LOS CONDUCTOS EN CRUCES DE VIA

2. LAS DIMENSIONES Y COTAS SON DADAS EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.

3. PLANTA REFERENCIADA EN COORDENADAS UTM WGS84, HUSO 20S.

CINTA DE 4. PARA LAS SECCIONES TIPO DE ZANJAS VER DOCUMENTO DE REFERENCIA 2.

RIESGO 5. DEBE EXISTIR UNA DISTANCIA DE 2 (DOS) METROS ENTRE LAS ZANJAS DE MEDIA
TENSION Y DE BAJA TENSION PARA EVITAR INDUCCIONES

CUBIERTA
PLASTICA

TERNAS DE

MEDIA TENSION TERNAS DE

7 MEDIA TENCION
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8029800.000 ‘
T R ] | 1. SJU-GHE-R-D-204 - PLANTA Y PERFIL
CABLES DE CONDUCTOS CABLES DE -GHE-TR-D-402 -
S 3 Pl askES DE S ARA CABLES S/?gfléf\gfgs CABLES DE 2. SJU-GHE-TR-D-402 - PLANO SECCIONES DE ZANJAS TIPO '
8 S @90mm D200 3. SJU-GHE-CS-D-102 - PLANTA GENERAL RED DE MEDIA TENSION
S o
3 S 4. SJU-GHE-CS-D-101 - DIAGRAMA UNIFILAR DE LA RED DE MEDIA TENSION
o ©
5 o 5. SJU-GHE-CS-D-202 - PLANTA GENERAL RED DE FIBRA OPTICA
6. SJU-GHE-CS-D-201 - DIAGRAMA UNIFILAR DE RED DE FIBRA OPTICA
7. SJU-MSE-F-D-105 - PLANO DE CIMENTACIONES - DETALLES
DETALLE 3 - ENTRADA DE LOS CONDUCTOS EN LOS AEROGENERADORES Pig/'\iDcL/Jx%T_%g
ZANJA DE CABLES (VER CORTE A-A)
(VER DOCUMENTO DE REFERENCIA 2)
02 04-SEP-19 MSP TCS AFR REVISION DE ACUERDO CON COMENTARIOS
E:ggggﬁié 329 CAMARA DE TIRO - COCA 01 19-JUL-19 MSP TCS AFR REVISION DE ACUERDO CON COMENTARIOS
. o /(VER DETALLE 1) = o1 00 06-JUN-19 MSP TCS AFR APTO PARA CONSTRUCCION
8 | [ REV. FECHA PROYECTADO REVISADO APROBADO DESCRIPCION
P%g"i = — [ R | N I I R (1 CONTROL DE REVISION
8029500.000 @ || =
- - - CONDUCTOS I
0 . - PARA CABLES TR,
~ (VER CORTE A-A) LNDE ‘/ESt as %G H E N OVA®
8 CORPORACION
SE 3 TR
S CORTE A-A PROYECTO:
3 — PARQUE EOLICO SAN JULIAN (BOLIVIA)
i \
Z COORDENADAS DE LA RUTA FU ERA DE TERRENOS CODIGO DE PLANO: FORMATO: A1 ESCALA: 1:4000
Punto Este Norte 0 40 80 120
- - IR=U= T ™ ™™
- s P1 515903,486 8029714,740 5JU-GHE-TR-D-401 T
o o =
Q Q P2 515833’ 768 8029736' 177 TITULO DE PLANO: N° PLANO:
§ '% P3 515784,889 8029683,844
© 10 P4 515742,246 8029518,574 PLANTA GENERAL ZANJAS Hoss 01 E: 01
Y] S HOJA: DE:
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ESCALA VERT.: 1:50
an .
ESCALA HOR.: 1:500
" .
VOLUMENES DE CORTE RELLENO
N Arsa | Cut Area | Fll Vdume | Cut Valuma | Cumulative FIl Vol | Qumulaive Cut Vol
[ ota Volume at Station 0+000.00 3 |1va¢m-msm-mm |1Fmv¢m-nswmww |'r§uv¢umnsmlmmmw r?,um.gmmw |1r5mm-mmmmn.m :z x ::e :: :;a m
3 Cut Ares 9.0 3124 12 Out Area 0.00 _ 12 Cut Area 0.00 12 Cut Area 0.00 2 Cut Area 0.00 12 Cut Area 0.00 E O O ) . .00
N Arsa 517 Al Arsa 2.05 f——— Il Arsa 151 N Area 118 L ™ Area ) - I Arsa .85 202 Joo  [mm Jom ) o
512 cut Vol 0.00 31t 11 cut vol 0.00 £ 11 out Vol 0.05 311 out vol 0.00 JR— T cut Vol 0.00 [ P11 cut vl 0.00 s18 |00  |s048 0.00 18171 0.00
L, AV 0.00 - o FVol 20.57 I e L Ve 10.62 L, AIv 13.28 Al Vol 0.78 . mw 556 274 |ow =83 |ow 81,34 oo
Cum Cut Vol .00 Cum Cut Val 0.00 Cum Cut Vol 110 Cum Cut Vol 110 y " Cum Cut Vol 119 Cum Cut Vol 119 208 |omo 2404 o.00 8.8 aon
Cum FUIl Vol 0.00 Cum FB Vol 225.98 } Cum FB Vol 347.48 Cum FBl Vol 42845 Cum FII Vel 4640 Cum FBl Vol 850.08 208 000 |2087 0.00 259 a.00
v o o o 8 7 %8 5 4 3 2 4 e e g 5 4 03 2 4 Fﬁ e ey E e ey 308 S - g e — ] P O N ) oo
0410000 | 1.88 0.00 40.08 0.00 0.00
bt === s s DOCUMENTOS DE REFERENCIA
0+4120.00 | 1.29 0.00 1817 0.00 .00
04130.00 | Q15 012 731 0.85 083
0+140.00 | 1.57 Q.01 240 0.61 114
0+148.88 | 1.51 0.00 10.82 0.08 119 . .
oeaig [1.88 [o0 200 [ 10 1 - 0054-6051 Wind Farm Roads ReqUIrements_VS
0+160.00 | 1.19 0.00 18.38 0.00 119
_— : 2 - Crane Pads Requirements_V8
4 31 31 owaaso 178 |00 |14ss 000
[ Totd Velume at Station 0+010.00 | A etal Volume ot Statien 0108000 | kol Volume ot Statien 0+148.10 | il Votame ot Statlen 0720025 I { R Tr—————r—— [ A Stal Volume ot Station 0+320.00 NS b o 3 - SJU-GHE-R-D-202 SECCIONES TIPO DE VIALES
E; Cut Area 0.00 3 12 Cut Area 0.00 1ﬂ2 Cut Area 0.00 ‘tz Cut Arsa 0.00 3124 12wt Area 0.00 Ez Cut Area 0.00
N Area 444 S N Areg 2.02 e M Areu 158 Fll Area 118 — Fll Area 1.7 Stotlon | FM Area | Cut Aren | M Vokume | Cut Velame
m— — a s E, L 2 — o i T - e e ik — | 2 o - o L) 4 - SJU-GHE-R-D-203 SECCIONES TIPO DE PLATAFORMAS
., Pl Vol 48.02 . e PN VO 20.36 — T | e, PN VoI 2.03 ., Fivd 0.30 - 7 /- L. Aol 20,08 L., Fllvd 18.78 z::: ::: m :I:' m
o o S | | YR T e i T YR D ] T T = 5 - SJU-GHE-R-D-204 PLANTA Y PERFIL
Cum Fal Vol 48.02 g Cum Fal Vol 248.31 I Cum Fil Vol 340.49 Cum Fil Vol 426.75 o Cum FUl Vol 568.54 Cum FiNl Vol B75.B4 0+22000 | 148|000  |23m2  |ooo
I:; R Mol By %5 s e 5 5 % T T ; Nava | e E e v g e | e o o R o 6 - SJU-GHE-R-C-203 PROYECTO CONSTRUCTIVO VIALES Y PLATAFORMAS - REPLANTEO
A FoR P e e e P R o+20000 (213|000 48.90 0.00
_ 7 - SJU-GHE-R-C-204 PROYECTO CONSTRUCTIVO VIALES Y PLATAFORMAS - MVTO DE TIERRA
0+271.57 | 283 Q.00 2008 0.00
2 T T 0 8 - SJU-GHE-R-C-205 PROYECTO CONSTRUCTIVO VIALES Y PLATAFORMAS - CALCULO DE
04+290.00 | 2.78 0.00 15.60 0.00
| 5t Votame ot Statlon 0120409 313 r?,um.gmmm |lr5mm-mmmmm ::ﬁ ::‘7 : -1:.: x FIRMES
St ¥ 313 — 12 Cut Area 0.00 34 2 Cut Area 0.00 12 Cut Arsa 0.00 0+310.00 | 1.88. 0.00 [ 0.00
[ Teta valume at Station 0+020.00 [ Totat Volume ot Statin 0+100.00 [ Totat Volume ot Statin 0+180.00 ol Areo = T e 288 t TN Area 57 ors20 171 |oo0 |88 [owe
2 Cut Ara 0.00 32 2 Cut Area 0.00 2 Cut Arsa 0.00 BT out Vol 000 3 - T out vor 500 F 5T ot va ) 0+3300[157 _[am0 |14z |os0
FN_Area 384 — il Area 198 —T— FN_Area 119 v Sor — | | [ v v o+3sa00[15+ [aoo |58  [oco
T otve a.00 3t T atval 0.00 I~ — T cut val 0.00 e Ve ) 1 + mmw — 2 0+4150 198 000 | 24e 000
- m Cut Vol 118 Cum Cut Vol 1.19
Il Vol 40.30 . oMV 40.08 — LI 16.38 [ yeyr - oy e [ Y] VOLUMENES DE CORTE RELLENO
oum Cut Vol a.00 ‘Cum Cut Vol 0.00 Cum Out Vol 119 Nt v 080 7 | | | v — prT “s0r07 Station | PN Area | Gut Area | P Voume | Gut Viluma | Gumulative FN Vol
9 Cum Fl Vol 8841 3 Cum FN Vol 288.57 Cum FHl Vol 36585 Ormes7)212 |00 | 27.89 0.00
ot Vo ey -0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 *ﬂ Nt Vo ey 7 6 5 4 -3 2 A prrgrn om0 o J9 8 -7 6 -5 —4 -3 —2 1 oaoofaocn oo  [aee 0.00
0438300 | .00 0.00 0.00 0.00
BASE Tobla de velOmenes
|'1?auv¢m-\m-|o¢mm 3 |1vam-atsmnomn.oo |?m|vm-nsw-wn.u |'r?uvm~nmovmm A |§am.‘mmm |lr5mvum-a\smmmmm PK. | Aren | Volumen | Velumen aeum.
5 Cut Arsa 0.00 312 12 Cut Arsa 0.00 12 Cut Arsa 0.00 12 Cut Arsa 0.00 el 12 Out Area () 12 Out Area 0.00 ‘s |
Fll Area 292 P — N Arsa 174 e N Area 1.74 Fll Area 145 ——— Al Area 3.05 Fll Area 154 0+010.00 | 082
T cut Vol 0.00 31t T cut val 0.00 T out Vol 0.00 T cut val 0.00 3IH R B1T  cut val 0.00 T atvd 0.00 04+020.00 | 0.62 |
T 2281 - o ANl Vol 18.60 ™ A o P Vol 2481 . mva 2382 - N L, v 13.88 [T .. v 1655 otax-ofase |
Cum Cut Vol 0.00 Cum Cut Vol 0.00 | | | Cum Cut Vol 119 Cum Cut Vol 119 Cum Cut Vol 119 Cum Cut Vol 119 Lo %
Cum Fil Vol 121.22 o Cum Fal Vol 304.97 1 1 1 Cum Fil Vol 300.67 9 Cum Fil Vol 455.81 o Cum FN Vol 80344 Cum Fill Vol 707.82 roaa]
Net Vol 212 -0 -9 -8 -7 -8 -5 -4 -3 -2 -1 Net Vol 30487 =7 -8 -5 -4 -3 -2 - Net Vol —360.47 ; Net Vol —a54.01 | | | Net Vol o224 Net Val —708.63 m
= B TR R s Ve SR PR i P Pl ca
207 as2
‘a8
ae
0.82
|’1'r‘§m Voluma at Stotion 0+341.50 %
|?mm-mmmm 3 |!r5mv¢m-nmwm |’?mvuunswmmm |’r5ouv¢umntsm-|mm 313 rﬁuwumammm Ez :::: ?ﬁ %
12 Cut Area 0.00 st 12 Cut Area 0.00 2 Cut Area 0.00 12 Out Area 0.00 s 2 Cut Area 0.00 JEK T Gut val 000 r
™ Area 318 Il Area 120 = —— ™ Area 172 ™ Are 148 —. Pl Area 278 ] | T 1771 A Vel 248 oms |
— T NEEEEREEEN e A — s e T o ] — = ]
24 3 24 24 2, i Yol 1580 Cum F Vol 710.30
Cum Cut Vol 0.00 o Jg 8 7 6 -5 4 3 2 N Cum Cut Vdl 0.00 | | | Cum Cut Vol 119 Cum Cut Vol 119 ! "~ cum Cut Vol 119 Net Vol 70011
Cum Al Vol 15171 Cum FM Vol 32014 Cum FN Vol 30508 Cum FIl Vol 48488 30 Cum FN Vol 5192 0.8 -
e —a v =y 6 5 4 3 2 ;m v — E T — | | | ﬁ e —— E 01 11-MAR-19 NAR AFR AFR CORRECCION DE COMENTARIOS
OB e 7 PR S P 3 3 00 13-DIC-18 NAR AFR AFR EMISION INICIAL CLIENTE
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=3 REV. FECHA PROYECTADO REVISADO APROBADO DESCRIPCION
0.58
05 CONTROL DE REVISION
T Vot Vohama ot Siotion ov3B6.67 E
e r?m Volume at Station 0+130.00 |’1Tim Volume at Station 0+188.80 rﬁu Volume ot Station 0+260.00 313 I’ﬁ“ Valuma ot Statlon 0+300.00 Ez :I‘: :: o] a2
3124 2 _Cut Area 02 2 _Cut Area 0.00 2 Cut Area 0.00 s 5 Cut Area 0.00 BT ot va 00 om | 20 r
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T il v 7.3 v 1493 il Vo 45.90 v 2285 Cum F Vol 737.98 s | 187 CORPORACION
| | oot Vol 0.00 ! ot va 053 ™ Gam Cat Vol 118 "™ Cum Cut Vol 118 ! ™ um Gut Vol 119 Net Vo 73680 o | as
[ 1 | Iﬁ ™ v 2083 300 P At G P Vel 4090 Cam Al Ve 530.78 308 Cum P Vol s97 CIETE
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76 55 4 3 2 N i Fog P e P S S - 508 I3 om _om P .
BASE Tobla de velOmenes
e oo Y e PARQUE EOLICO SAN JULIAN
0B85 | ax
ao0| 094
‘ao0| aoco
CODIGO DE PLANO FormaTO: A1 | Escaa 1 /5.000
3 | bl Volume ot Station 01140.00 | bl Volume ot Station 01190.00 | 5t Vatame ot Statlon 025480 313 I’Tmm“mmm o 5000 10000
. e , e e — SJU-GHE-R-D-XXX ]
[[ota vaume ot Statisn 0+060.00 __ il Area 157 — Al Arsa 149 Il Arsa 335
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AL 2404 Pﬁmnw 33684 ‘Cum FN Vol W37 509 Cum P Vol B45.70 300 Com FN Vol =30
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0+005.00 | 2.51 | 12.56 |12.56
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VOLUMENES DE CORTE RELLENO
Station Fill Area [ Cut Area | Fill Volume | Cut Volume | Cumulative Fill Vol | Cumulative Cut Vol L \ Vestas \
GHENOVA.
0+000.00 | 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CORPORSCION
0+005.00 | 8.22 0.00 39.89 0.00 39.89 0.00 —
0+010.00 | 8.66 0.00 42.18 0.00 82.07 0.00 B B
0+015.00 | 12.96 0.00 54.03 0.00 136.10 0.00 PARQUE EOLICO SAN JULIAN
0+020.00 | 21.34 0.00 85.75 0.00 221.85 0.00
04025.00 | 22.72 0.00 110.15 0.00 332.01 0.00 CODIGO DE PLANO ForwATO: A1 | Escaca 1 /5.000
0+030.00 | 22.83 | 0.00 113.86 0.00 445.87 0.00 SJU-GHE-R-D-XXX 0 5000 10000
0+035.00 | 23.12 0.00 114.87 0.00 560.74 0.00 UNIDADES: M
0+036.00 | 23.43 | 0.00 23.29 0.00 584.03 0.00 o o,
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